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Приложение к сертификату 
соответствия №5960025 

№0982986

Фитинги латунные для водоснабжения санитарно-технических и 
отопительных систем

Приложение к сертификату 
соответствия №5960025 

№0982985

Фитинги латунные для водоснабжения санитарно-технических и 
отопительных систем

Сертификат соответствия 
ГОСТ №5960025

Фитинги латунные для водоснабжения санитарно-технических и 
отопительных систем

Сертификат соответствия 
ГОСТ №6625271 Арматура запорная: коллектора

Сертификат соответствия 
ГОСТ №0313268 Трубы напорные из полиэтилена PE-RT для системы отопления

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с 
использованием металлополимерных труб.
Инструкция по проектированию технологических трубопроводов 
из пластмассовых труб.

Трубы полиэтиленовые напорные для систем отопления.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование.
Ссылочные документы:

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ (ОВ)

Обозначение Наименование Примечание

СН 550-82

Прилагаемые материалы:

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита здания.
ТУ 2248-003-23095115-2001

Лицензия Д 369339 
Строительство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным 
стандартом

Лицензия Д 369342 
Проектирование зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным 
стандартом

























Шаг Диаметр Теплоемк. Поток Вентиль

мм мм кДж/кг*С° л/с -

200 20 3.3 0.083 4.5
200 20 3.3 0.079 4
200 20 3.3 0.080 4
200 20 3.3 0.083 4.5
200 20 3.3 0.087 5.5
200 20 3.3 0.078 3.5
200 20 3.3 0.079 4
200 20 3.3 0.079 4

45
803

23.92
0.65

Шаг Диаметр Теплоемк. Поток Вентиль

мм мм кДж/кг*С° л/с -

200 20 3.3 0.082 5.5
200 20 3.3 0.076 4
200 20 3.3 0.078 4.5
200 20 3.3 0.078 4
200 20 3.3 0.070 3.5
200 20 3.3 0.060 3
200 20 3.3 0.063 3

45
628

20.50
0.51

Изм. Лист Дата

08.04.05 Стадия
08.04.05

08.04.05

08.04.05

Перепад

15

Перепад

°С

15
15

Коллектор: 1.8.7

Коллектор: 1.2.8

Итого для коллектора:

15
15

Петля Площадь Макс. мощ. Длина

Темп. подаваемой воды (°С):
Общая длина петель (м):
Падение давления (кПа):

Поток (л/с):

Пад. давл.

15
15
15
15

Листов

7.4

15
15
15
15
15

15.4
11.7

Пад. давл.

м²

4
5

Петля

20.4

16.3
16.7
18.7
21.3
15.4
16.3
16.3

7

№

1
2
3

6

96
98
98

98
99

103
108

200
200
200
200
200
200
200

14

Таблица балансировки    
распределительных коллекторов

19.6
19.8
20.6
21.6
19.2
19.6
19.6

Итого для коллектора:
Темп. подаваемой воды (°С):

Поток (л/с):

кПа

18.7

Лист

171/05/08.04.05/OB

Московская обл., п. Озерный

°С

15

Многофункциональный 
комплекс

1
м²

20.6
Вт/м²

200
2
3
4
5

Кол.уч.

м

103

6
7
8

П
од
п.

 и
 д
ат

а
Таблица балансировки распределительных коллекторов
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И
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. №
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од
л.

Утв.

Разраб.

Проверил

200
200

Подп.

200

14.8
15.6

18.8
19.4
19.2
17.4

200
200
200

87
74

200

Длина

м

Макс. мощ.

Вт/м²

Площадь

кПа

18.2
14.5
15.8

8.678

102

96

94
97

Общая длина петель (м):
Падение давления (кПа):



Шаг Диаметр Теплоемк. Поток Вентиль

мм мм кДж/кг*С° л/с -

200 20 3.3 0.061 3
200 20 3.3 0.074 3
200 20 3.3 0.091 5.5
200 20 3.3 0.091 5.5
200 20 3.3 0.087 4.5
200 20 3.3 0.083 4
200 20 3.3 0.084 4
200 20 3.3 0.073 3

45
798

27.02
0.64

Шаг Диаметр Теплоемк. Поток Вентиль

мм мм кДж/кг*С° л/с -

200 20 3.3 0.065 3
200 20 3.3 0.063 3
200 20 3.3 0.078 4.5
200 20 3.3 0.081 5.5
200 20 3.3 0.074 4
200 20 3.3 0.074 4
200 20 3.3 0.071 3.5
200 20 3.3 0.058 3
200 20 3.3 0.074 4
200 20 3.3 0.082 5.5
200 20 3.3 0.076 4
200 20 3.3 0.054 3

45
1051
19.97
0.85

Изм. Лист Дата

08.04.05 Стадия
08.04.05

08.04.05

08.04.05

Перепад

15
15
15

Перепад

°С

15
15

Коллектор: 1.10.12

Коллектор: 1.9.8

Итого для коллектора:

15
15

Петля Площадь Макс. мощ. Длина

Темп. подаваемой воды (°С):
Общая длина петель (м):
Падение давления (кПа):

Поток (л/с):

Пад. давл.

15
15

15

15
15
15
15

Листов

13.2

15
15
15
15
15

17.7
14.5
5.6

17.2
13.2

Пад. давл.

м²

4
5

Петля

16.0

13.2
24.2
24.2
21.3
18.7
19.2
12.8

7

№

1
2
3

6

103
104
90

91
113
113
108

200

200
200
200
200
200
200
200

15

Таблица балансировки    
распределительных коллекторов

18.2
22.6
22.6
21.6
20.6
20.8
18.0

12

8
9

10
11

Итого для коллектора:
Темп. подаваемой воды (°С):

Поток (л/с):

кПа

8.0

Лист

171/05/08.04.05/OB

Московская обл., п. Озерный

°С

15

Многофункциональный 
комплекс

1
м²

15.2
Вт/м²

200
2
3
4
5

Кол.уч.

м

76

6
7
8
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 и
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Таблица балансировки распределительных коллекторов
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Разраб.

Проверил

200
200

Подп.

200

18.2
17.6

15.6
19.4
20.0
18.2

200
200
200

13.4

14.4
18.4

91
91

20.2
18.8

200
200
200
200

200

Длина

м

Макс. мощ.

Вт/м²

Площадь

6.9
13.6

кПа

9.2
8.6

15.8

12.188
72
92

101
94
67

80

100

78
97

Общая длина петель (м):
Падение давления (кПа):







Диаметр Т комн. Т пола Поток Вентиль

мм °С °С л/с -

20 20 26.0 0.042 3.5
20 20 26.0 0.045 3.5
20 20 26.0 0.043 3.5
20 20 26.0 0.049 4.5
20 20 26.0 0.051 5.5
20 20 26.0 0.046 3.5
20 20 26.0 0.043 3.5
20 20 26.0 0.047 4
20 20 26.0 0.046 3.5
20 20 26.0 0.045 3.5
20 20 26.0 0.040 3
20 20 26.0 0.038 3

34
1151
9.32
0.54

Диаметр Т комн. Т пола Поток Вентиль

мм °С °С л/с -

17 20 26.0 0.029 3
20 20 26.0 0.056 5.5
20 20 26.0 0.055 5.5
17 20 26.0 0.025 2.5
17 20 26.0 0.018 2.5

36
374
9.36
0.18

Изм. Лист Дата

08.04.05 Стадия
08.04.05

08.04.05

08.04.05

65
65
65

61

23.6
10.7
7.8

94
96
71

кПа

3.2
8.3
8.3

16.4

Длина

м

Макс. мощ.

Вт/м².

52

12.3
23.9
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П
од
п.

 и
 д
ат

а
Таблица балансировки распределительных коллекторов

№

17.2

№ док.

В
за
м

. и
нв

. №

Проверил

Кол.уч.

м

91

65
65

Многофункциональный 
комплекс

Таблица балансировки    
распределительных коллекторов.       

Первый этаж.

2
3
4
5
6
7
8

м²

18.2
Вт/м².

65
°С

7

86
82

105
110
98
93

101
99

Петля

кПа

5.0

9
10
11
12

1
96
93

19.2
18.6
21.0
22.0
19.6
18.6
20.2
19.8
19.4

Лист

171/05/08.04.05/OB

Московская обл., п. Озерный

18

65
65
65
65
65
65
65
65
65 97

Общая длина петель (м):
Падение давления (кПа):

Поток (л/с):

65
65

5.8
5.3
7.4
8.4
6.1
5.3
6.6
6.3

Темп. подаваемой воды (°С):

5.9
4.2
3.7

Пад. давл.

Итого для коллектора:

Площадь

м²

4
5

№

1

7
7
7

2.9
1.2

7
7
7
7

Листов

Коллектор: 1.4.5
Перепад

°С

7
7
7
7
7

Петля Площадь Макс. мощ. Длина

Темп. подаваемой воды (°С):
Общая длина петель (м):
Падение давления (кПа):

Поток (л/с):

Пад. давл. Перепад
Коллектор: 1.3.12

Итого для коллектора:

7
7
7
7



Диаметр Т комн. Т пола Поток Вентиль

мм °С °С л/с -

17 20 26.0 0.040 3.5
17 20 26.0 0.041 3.5
17 20 26.0 0.045 5.5

34
218
9.92
0.13

Диаметр Т комн. Т пола Поток Вентиль

мм °С °С л/с -

17 20 26.0 0.031 3
17 20 26.0 0.031 3
17 20 26.0 0.012 1.5
17 20 26.0 0.033 3
17 20 26.0 0.033 3
17 20 26.0 0.049 5.5
17 20 26.0 0.022 2.5
17 20 26.0 0.016 1.5
17 20 26.0 0.049 5.5
17 20 26.0 0.022 2.5
17 20 26.0 0.027 2.5

38
861

12.58
0.32

Изм. Лист Дата

08.04.05 Стадия
08.04.05

08.04.05

08.04.05

65
65
65

68

5.7
16.0

65
65

16.0

75
49

92
81
84

83

87
64

1.5
11.4

кПа

4.0
4.4
0.5

3.0

Длина

м

Макс. мощ.

Вт/м².

7.8
24.0

91
87

10.7
13.3

65
65

15.0

24.0
10.7

15.0

ГИП

2
3

И
нв

. №
 п
од
л.

Утв.

Разраб.

Подп.

П
од
п.

 и
 д
ат

а
Таблица балансировки распределительных коллекторов

№

№ док.

В
за
м

. и
нв

. №

Проверил

Кол.уч.

м

69

Многофункциональный 
комплекс

Таблица балансировки    
распределительных коллекторов.       

Первый этаж.

2
3

м²

14.8
Вт/м².

65
°С

6

Петля

кПа

6.61
71
78

8
9

10
11

15.2
16.7

Лист

171/05/08.04.05/OB

Московская обл., п. Озерный

19

65
65

Общая длина петель (м):
Падение давления (кПа):

Поток (л/с):

65
65
65
657

7.1
9.2

Темп. подаваемой воды (°С):

Пад. давл.

Итого для коллектора:

Площадь

м²

4
5
6

№

1

2.8
3.0

5.4
6.0

6
6

Листов

11.8

Коллектор: 1.6.11
Перепад

°С

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Петля Площадь Макс. мощ. Длина

Темп. подаваемой воды (°С):
Общая длина петель (м):
Падение давления (кПа):

Поток (л/с):

Пад. давл. Перепад
Коллектор: 1.5.3

Итого для коллектора:



Диаметр Т комн. Т пола Поток Вентиль

мм °С °С л/с -

17 20 26.0 0.034 3
17 20 26.0 0.030 3
20 18 26.0 0.056 5.5
20 18 26.0 0.051 3.5
20 18 26.0 0.052 4
20 18 26.0 0.050 3.5
20 18 26.0 0.048 3.5
20 18 26.0 0.048 3.5

35
819

11.70
0.37

Изм. Лист Дата

08.04.05 Стадия
08.04.05

08.04.05

08.04.05

Пад. давл. Перепад
Коллектор: 1.7.8

Итого для коллектора:

9
9

Петля Площадь Макс. мощ. Длина

Темп. подаваемой воды (°С):
Общая длина петель (м):
Падение давления (кПа):

Поток (л/с):

Листов

9
9
9
9
9

5.4
10.6
8.1
8.3
7.4
6.9
6.9

103
100
100

97
117
106
107

65
86
86
86
86
86
86

20

Таблица балансировки    
распределительных коллекторов.       

Первый этаж.

15.9
22.8
20.7
20.9
20.1
19.5
19.5

кПа

6.4

Лист

171/05/08.04.05/OB

Московская обл., п. Озерный

°С

9

Многофункциональный 
комплекс

1
м²

18.3
Вт/м².

65
2
3
4
5

Кол.уч.

м

89

6
7
8

П
од
п.

 и
 д
ат

а
Таблица балансировки распределительных коллекторов

№
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В
за
м

. и
нв

. №

ГИП

И
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Утв.

Разраб.

Проверил

Подп.











Диаметр Т комн. Т пола Поток Вентиль

мм °С °С л/с -

17 20 26.0 0.023 2.5
17 20 26.0 0.015 1.5
17 20 26.0 0.046 5.5
17 20 26.0 0.044 4
17 20 26.0 0.038 3
17 20 26.0 0.046 5
17 20 26.0 0.045 4.5
17 20 26.0 0.038 3
17 20 26.0 0.033 3

36
549
9.84
0.33

Диаметр Т комн. Т пола Поток Вентиль

мм °С °С л/с -

17 20 26.0 0.032 3
17 20 26.0 0.035 3
17 20 26.0 0.013 1.5
17 20 26.0 0.019 2
17 20 26.0 0.047 5.5
17 20 26.0 0.042 3.5
17 20 26.0 0.041 3.5
17 20 26.0 0.041 3
17 20 26.0 0.042 3.5

37
710

12.35
0.31

Изм. Лист Дата

08.04.05 Стадия
08.04.05

08.04.05

08.04.05

Пад. давл. Перепад
Коллектор: 2.1.9

Итого для коллектора:

6

Петля Площадь Макс. мощ. Длина

Темп. подаваемой воды (°С):
Общая длина петель (м):
Падение давления (кПа):

Поток (л/с):

8
8
8

8
8
8
8

Перепад

°С

8
8

Коллектор: 2.2.9

Листов

9.1

6
6
6
6
6
6
6

2.1
11.6

Пад. давл.

Итого для коллектора:

Площадь

м²

4
5
6

№

1

0.6
9.1
7.9
4.7
8.7
8.6
4.7
3.5

Темп. подаваемой воды (°С):
Общая длина петель (м):
Падение давления (кПа):

Поток (л/с):

65
65
65
657

65
65
65
65
65
65
65
65

Лист

171/05/08.04.05/OB

Московская обл., п. Озерный

25

5.6
17.1
16.2
14.0
16.8
16.5
14.0
12.0

8
9

Петля

кПа

2.0

9

1
37
74

°С

6

71
54
73
74
55
53

м²

8.4
Вт/м².

65

Многофункциональный 
комплекс

Таблица балансировки    
распределительных коллекторов

2
3
4
5
6
7
8

м

58

Кол.уч.

Проверил

П
од
п.

 и
 д
ат

а
Таблица балансировки распределительных коллекторов

№

№ док.

В
за
м

. и
нв

. №

Подп.

И
нв

. №
 п
од
л.

Утв.

Разраб.

15.5

20.8
20.2

17.4

ГИП

2
3

20.1
20.7

91
87

65
65

Длина

м

Макс. мощ.

Вт/м².

8.0
8.7

кПа

4.2
5.7
0.6

9.2

75
49

92
81
84

83
6.3
9.5

23.2

65
65
65

68







1 2730 п. м.
2 500 п. м.
3 90 шт.
4 5400 п. м.
5 550 п. м.
6 94 шт.
7 1 компл.
8 1 компл.
9 1 компл.
10 3 компл.
11 2 компл.
12 1 компл.
13 2 компл.
14 6 шт.
15 3 шт.
16 11 шт.
17 28500 шт.
18 1600 п. м.
19 15 шт.
20 108 шт.
21 106 шт.

22 61.13 куб.м.
23 1002 кв.м.
24 1596 кв.м.
25 2 шт.
26 4 шт.
27 2 шт.
28 3 шт.

Изм. К.уч. Лист № док. Подпись Дата
08.04.05 Стадия Лист Листов

Разраб. 08.04.05

Проверил 08.04.05

08.04.05

2001720

T05303RTi

гофр-труба для трубы 17 мм.
20205-17 S-уголок-труба 25-20мм (для трубы 17мм)

28

Утв.И
нв

.н
ом

ер
.п
од
п. ГИП Многофункциональный 

комплекс

Спецификация.

П
од
п.

 и
 д
ат

а
В
за
м

.и
нв

.№

Коллектор 12-ти контурный T053012T
Соединитель смесительного узла и коллектора

3015 17/13 Комплект фитинга для пластиковой трубы (G3/4")

Шкаф для коллектора easy 3

Шкаф для коллектора easy 2

Шкаф для коллектора easy 2.5

Арматурная сетка 4*100*100 мм.

Шкаф для коллектора easy 1.5

Полиэтилен 100 мкм

Демпферная (плинтусная) лента 8*120 мм.
035/2 Муфта для фитинга пластик-пластик (G3/4" x G3/4")

Термостатическая головка с выносным датчикомTRV 364
Хомут 4*200 мм.20131

20132

T053011T

Прим.

Оборудование системы отопления.

T05307RTi

20205-20 S-уголок-труба 32мм (для трубы 20мм)

Коллектор интегрированный 3-х контурный 

PERT MIDI (белая) 17*2
20905-25

Спецификация материалов и оборудования бетонной системы отопления "Теплый пол"

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед. кг

20905-32 гофр-труба для трубы 20 мм.

2002020 PERT MIDI (белая) 20*2

Смесительный узел Tmix-M

Московская обл., п. Озерный

171/05/08.04.05/OB 

3015 20/16 Комплект фитинга для пластиковой трубы (G3/4")

Полистирол 35 кг/куб.м. 30мм

03-M36000TS

Строительные материалы

T05305RTi Коллектор интегрированный 5-ти контурный 

Коллектор интегрированный 7-ми контурный 

Коллектор интегрированный 8-ми контурный T05308RTi
Коллектор интегрированный 9-ти контурный T05309RTi
Коллектор 11-ти контурный 



29 30 п.м.
30 415 п.м.
31 100 п.м.
32 30 п.м.
33 415 п.м.
34 100 п.м.
35 4 шт.
36 4 шт.
37 4 шт.
38 33 шт.
39 6 шт.
40 11 шт.
41 2 шт.
42 1 шт.
43 1 шт.
44 4 шт.
45 2 компл.
46 1 компл.

47 4 шт.
48 1 шт.
49 31 шт.
50 57 шт.
51 5 шт.
52 1 шт.
53 3 шт.
54 1 шт.
55 2 шт.
56 435 п. м.

Изм. К.уч. Лист № док. Подпись Дата
08.04.05 Стадия Лист Листов

Разраб. 08.04.05

Проверил 08.04.05

08.04.05

37210 Доп.- коммутац. блок "Альфа 24 В   2 термостата

Московская обл., п. Озерный

171/05/08.04.05/ОВ 

Контроллер  ETO-1550

Выносной датчик ETOG-55

Кабель для подключения комнатных термостатов

37200-06 Трансф.- коммутац. блок "Альфа 230/24 В   6 термостатов
37200-02 Трансф.- коммутац. база "Альфа 230/24 В   1 термостат

Прим.

Спецификация материалов и оборудования бетонной системы отопления "Теплый пол"

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед. кг

26100
26000-06

06-99-05

Трансф.- коммутац. Радио блок "Альфа 230/24 В   6 термостатов

Кран шаровой прямой 11/2''

Консоль для магистрального коллектора

Крепеж, расходные материалы

Магистральные трубопроводы
2002020 Труба PE-RT >MIDI< Composite 20*2.0мм

2002523 Труба PE-RT >MIDI< Composite 25*2.3мм

2003230 Труба PE-RT >MIDI< Composite 32*3.0мм

Магистральный распределительный коллектор 4-х контурный06-99-04
Магистральный распределительный коллектор 5-ти контурный

20211-4 Сервомотор электрический 24 В

37300-0101 Термостат "Альфа" 24 В

Автоматика
Радио термостат "Альфа" 24 В

П
од
п.

 и
 д
ат

а
В
за
м

.и
нв

.№
И
нв

.н
ом

ер
.п
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п. ГИП

Коттедж

Отопление. "Теплый пол".          
Спецификация.

29

Утв.

20905-32 Гофр-труба 32мм (для 20 трубы)

20905-40 Гофр-труба 40мм (для 25 трубы)

20905-50 Гофр-труба 50мм (для 32 трубы)

30033H103230 Соединитель прямой с наружной резьбой 1"32*3.0

20205-20 S-уголок 32мм (для 20 трубы)

20205-25 S-уголок 40мм (для 25 трубы)

20205-32 S-уголок 50мм (для 32 трубы)

30033H102523 Соединитель прямой с наружной резьбой 1"25*2.3

30040H102523 Соединитель угловой 90° с наружной резьбой 1"25*2.3

30040H103230 Соединитель угловой 90° с наружной резьбой 1"32*3.0
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