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Схема расстановки комнатных термостатов.

Конструкция пола со встроенными трубопроводами системы отопления 
(фольгированная система).
Спецификация оборудования, изделий и материалов системы  напольного 
отопления.
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Конструкция пола со встроенными трубопроводами системы отопления 
(бетонная система).

Примечание

2 Ведомость чертежей.

3 Схема укладки демпферной ленты.
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Схема раскладки контуров системы напольного отопления.4
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9.1.1 PERT 17*2.0
L= 48 м
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9.1.2 PERT 17*2.0
L= 46 м 150/6
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9.1.3 PERT 17*2.0
L= 61 м
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9.1.4 PERT 17*2.0
L= 48 м

200/8

9.1.5 PERT 17*2.0
L= 55 м
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Квартира 

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 427

Формат А2, М 1:50

напольного отопления.
Схема раскладки контуров системы

Фрагмент плана 9 этажа.
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78 шт. 4 шт.

тип 1

Спецификация и нарезка элементов фольгированной системы

6 шт.
тип 2 заполнение

- рекомендуемая точка для начала работы по укладке

2,29 м2. шт.
тип 3
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 фольгированных элементов в помещении
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0

Примечания:

2. Отступ трубопроводов от чистовой поверхности стен 75 мм - для отопительной панели бетонного типа,
1. Раскладку контуров выполнить PE-RT трубой Thermotech 17x2.0 мм.

150/6

коллектор системы отопления

PERT 17*2.01.1.1 L= 71 м

шаг и кол-во рядов участка контура
материал и диаметр трубы контура

длина контура
номер контура

Условные обозначения:

300/6

участок контура в гофрированной трубе
направление движения теплоносителя, подача
направление движения теплоносителя, возврат

100 мм - для отопительной панели фольгированного типа.

4. Транзитные трубопроводы отопительной панели бетонного типа проложить в гофре.
3. Все перехлесты  труб выполнить на вертикальных участках.

9.1.1 PERT 17*2.0
L= 61 м

200/10

9.1.2 PERT 17*2.0
L= 51 м

200/8

Коллектор К.9.2.5 + TMix ME-2000
наружный шкаф ШН-4

Коллектор К.9.1.2 + TMix ME-2000
наружный шкаф ШН-2
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Коллектор К.1.2.5 + TMix ME-2000
наружный шкаф ШН-3

Термостат 9.2.1с датчиком в пол

Термостат 9.2.3с датчиком в пол

Термостат 9.2.2с датчиком в пол

комнатных термостатов.
Схема расстановки и подключения

номер термостата

Термостат1.1.1

коллектор системы отопления

Условные обозначения:

Примечание:
Подключение термостатов выполнить кабелем 3x0.5 кв.мм в гофре.

с датчиком в пол

Таблица подключения термостатов

Номер
контура

Номер
контура

Номер
контура

Номер
термостата

Коллектор К.9.2.5 + TMix ME-2000

9.2.1 9.2.1

9.2.2 9.2.2

9.2.3 9.2.3 9.2.4 9.2.5

9.2.3
9.2.5

9.2.4

4321

9.2.1

9.2.1

F1

SW1
JP1

PUMP

Коллектор К.9.2.5 + TMix ME-2000

4321

9.2.3

9.2.2

4321

9.2.2
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1. Оборудование теплого пола

1 Труба Thermotech PE-RT, 17 x 2 мм 20090 Thermotech м.п. 370

2 Смеситетельный узел Tmix ME-2000 Автономный (Мини-2000) 20532-2000 Thermotech шт. 2

3 Комплект коллекторный с раширительным баком 2 л 81630-2К Thermotech шт. 1 для К.1.2.5

4 Модуль наращивания, 1 контур 50051-6 Thermotech шт. 1

5 Поворотная направляющая для трубы 16, 17 мм 20205-17 Thermotech шт. 14

6 Труба гофрированная 25 мм (для 16, 17 мм трубы) 20905 Thermotech м.п. 70

7 Комплект подключения контуров 50050-Е Thermotech шт. 2

8 Комплект подключения контуров 51105-Е Thermotech шт. 4

9 Комплект фитинга для пластиковой трубы 17 x G20 50000-17 Thermotech шт. 14

10 Демпферная лента 8 x 120 мм 20132 Thermotech м.п. 75

11 Демпферная лента 8 x 50 мм 20132-50 Thermotech м.п. 50

12 Крепежный хомут 4,8 х 200 мм, 100 шт/пакет 20161 Thermotech пакет 10

13 Фольгированный элемент универсальный 20680-20017 Thermotech шт. 88

14 Элемент заполнения (ЭППС35, толщиной 30 мм) Россия м2 2.29

15 Клей-пена для пенополистирола 750 мл (1 шт./30м2) ТехноНИКОЛЬ шт. 1

16 Шкаф для коллектора, наружный ШН-2 52244 Thermotech шт. 1

17 Шкаф для коллектора, наружный ШН-4 52244 Thermotech шт. 1
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Спецификация оборудования, изделий и 
материалов системы  напольного 

отопления



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,      

обозначение документа, 
опросного листа

Код обору-
дования, 
изделия, 
материала

Завод -      
изготовитель

Еди- 
ница 
изме-
рения

Коли-
чество

Масса 
единицы, 

кг

Примечание
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2. Автоматика теплого пола

18 Электропривод 24В 67034 Thermotech шт. 5

19 Коммутационный блок ЕС-8 67418 Thermotech шт. 1

20 Датчик температуры пола 67299 Thermotech шт. 3

21 Термостат 24В со сменной панелью, модель "Стандарт" 67290 Thermotech шт. 3

22 Кабель для термостатов 3 x 0.5 мм 68123 Thermotech м.п. 50

23 Труба гофрированная 16 мм, с зондом (для кабеля под термостат) 68120-16 Thermotech м.п. 50

4. Общестроительные материалы теплого пола

24 Экструдированный пенополистирол, плотностью 35 кг/м³. толщ.30мм Россия куб.м. 1.7 53 м2

25 Полиэтилен 100 мкм Россия кв.м 61 53 м2

26 Арматурная сетка 150*150*4 мм Россия кв.м 61 53 м2
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